
【単位㎎/L】

令和7(2025)年4月22日

※1　目標値の暫定基準はペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和として0.00005㎎/L以下

黒田原上水道事業

薄室配水池 0.000005未満

田中消防団詰所 0.000005未満

池田消防団詰所 0.000005未満

守子の郷管理事務所 0.000005未満

那須ＧＣ 0.000005未満

ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸(PFOA)　水質検査結果 ： 給水栓

上水道名 採水場所
採水年月日

湯本上水道事業

東町中区調圧槽 0.000005未満

西山浄水場 0.000005未満

那須町役場

(上下水道課)
0.000005未満

伊王野支所 0.000005未満

那須中央中学校

（旧黒田原中学校）
0.000005未満

沼野井浄水場 0.000005未満

奥那須簡易水道事業

恋人の聖地公衆トイレ 0.000005未満

相鉄サービスセンタ― 0.000005未満

大丸公衆トイレ 0.000005未満

蓑沢消防団詰所 0.000005未満

0.000005未満旧黒田浄水場

沼野井・稲沢簡易水道事業

那須北部地区簡易水道事業

大谷第一配水池 0.000005未満

大沢配水池2 0.000005未満

大畑・蓑沢簡易水道事業

大沢配水池1 0.000005未満


